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Испытательный Центр ООО «ОМАКС» 

Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21МЮ59 от 19 марта 2013 г. 

выдан Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ)  

 

 
 
 
 
 

 
 

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ    TR.13-945 
 
 
 

 
ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ   Муфты концевая и соединительная  

на класс напряжения 76/132 (145) кВ 

 

МАРКА концевая муфта МКВ 145 – Cu 2000/185 

 соединительная муфта МСВ 145 -  Cu 2000/185 Х  

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ                        ООО «Аркасил СК» 
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ЗАКАЗЧИК ООО «Аркасил СК» 

 

 

ДАТА ИСПЫТАНИЙ 04.07 - 12.09.2013 г. 

СТАНДАРТ ГОСТ Р МЭК 60840-2011 

 
 
Настоящим подтверждается, что типовые испытания в соответствии с ГОСТ Р МЭК 

60840-2011 проведены успешно. Эксплуатационные характеристики арматуры типа 

МКВ 145 и МСВ 145 Х соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60840-2011. 
 

Результаты испытаний приведены на 25 листах. 

 
 
 

 

 

Р.М. Нечаев  

Начальник ИЛ ИЦ ООО «ОМАКС»       

                                                                
Исправления в Протоколе не допускаются. Протокол испытаний не может быть частично или полностью  воспроизведен без 

разрешения Испытательного Центра ООО «ОМАКС».  Настоящий Протокол выдан применительно к указанному Объекту 

испытаний.  

 

 

 
 
 
Пронина И.В. 

Руководитель ИЦ ООО «ОМАКС»   

Москва, 2013   
 

 


